
DREAL des Pays
de la Loire 

Donges,
Le 26 janvier 2023

Les actions de l’inspection
des installations classées

ANTARGAZ

Bilan juillet 2021 – septembre 2022

Commission de suivi des sites 
(CSS) de Donges



Inspection du 12/08/2021
Sujet : inopinée Plan d’opération interne (POI)

Objectifs : 
- Test de l’organisation du site et des moyens incendie sur un scénario de fuite de gaz sur le clapet de 
fond d’un wagon situé aux postes chargement wagon avec défaillance d’un groupe moto-pompe du site

Référentiels réglementaires : 
Arrêté préfectoral du 23/04/2012 modifié, plan d’opération interne (POI) du site

Principaux constats :
- bonne mise en œuvre des moyens d’intervention et bonne communication entre intervenants terrain / 
salle POI / salle supervision
- bonne mise en œuvre du protocole d’aide mutuelle Antargaz-TotalEnergies
- non conformité sur la réalisation d’un exercice annuel commun avec TotalEnergies dans le cadre du 
POI commun entre les 2 sites

=> réponse apportée par l’exploitant le 8/10/2021
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Inspection du 25/03/2022
Sujet : mesures de maîtrise des risques (MMR) des sphères

Objectifs : 
- Examen des suites de la précédente visite
- Examen du suivi et du bon fonctionnement des MMR au niveau des sphères de stockage de GPL
- Examen du suivi en service de certains équipements sous pression  (ESP)

Référentiels réglementaires : 
Arrêté préfectoral du 23/04/2012 modifié

Principaux constats :
- pas de test réel démontrant que la détection d’un niveau haut des sphères conduit aux actions de 
sécurité exigées par l’AP du 23/04/2012 modifié / test pour sécurité niveau très haut satisfaisant
- demande de clarification sur les moyens d’arrosage déclenchés en cas de détection de flamme au 
regard des scénari du plan d’opération interne
- demande de clarification des dispositions du système de gestion de la sécurité prévues pour le 
contrôle des groupes moto-pompes et des vannes de sécurité véhiculant du GPL 
- suivi en service satisfaisant des 2 sphères de stockage de GPL au titre de la réglementation ESP

=> Réponse apportée par l’exploitant le 24/05/2022
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Autre point

Création d’une rétention déportée pour
les 2 sphères de stockage de GPL 

● Obligation présente à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 2/01/2008 avec 
possibilité de dérogation sous réserve de démonstration de la maîtrise des 
risques

● Instruction de la demande de dérogation dans le cadre de la révision 
quinquennale de l’étude de dangers du site

    => la dérogation ne peut pas être accordée. 

● L’exploitant a donc indiqué la construction de ce dispositif d’ici le 31/12/2022 et 
a porté à la connaissance du préfet cette modification le 31/05/2022 (dossier 
complété en septembre 2022)

=> modification non substantielle et non notable, pas de nécessité de 
nouvelles prescriptions par arrêté préfectoral.   
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